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Раздел 1  «Показатели существующего и перспективного спроса на тепло-

вую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории по-

селения, городского округа, города федерального значения»  

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приро-

сты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам террито-

риального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, 

индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания про-

мышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на 

последующие 5-летние периоды (далее - этапы) 

Статус и границы Урупского сельского поселения установлены законом Краснодар-

ского края от 22.07.2004 № 769-КЗ. 

Урупское сельское поселение входит в состав муниципального образования Успен-

ский район Краснодарского края, расположено в юго –восточной части Успенского района 

Краснодарского края. Территория поселения граничит с Новокубанским районом, Трех-

сельским сельским поселением, Коноковским сельским поселением. 

Устав Урупского сельского поселения принят решением Совета Урупского сель-

ского поселения Успенского района от 05.03.2020 № 23. 

Административным центром Урупского сельского поселения является аул Уруп-

ский. 

В состав Урупского сельского поселения входит 2 населенных пункта сельского 

типа: 

1) аул Урупский; 

2) аул Коноковский. 

Площадь территории внутри административных границ Урупского сельского посе-

ления составляет 7 535 га2. 

Численность постоянного населения Урупского сельского поселения на 01.01.2025 

– 2 081 чел. 

Карта границ населенных пунктов Урупского сельского поселения Успенского му-

ниципального района Краснодарского края представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Расположение территории Урупского сельского поселения Успенского 

муниципального района Краснодарского края  

 

На момент разработки Схемы теплоснабжения реализуется Генеральный план Уруп-

ского сельского поселения Успенского муниципального района Краснодарского края (да-

лее по тексту - Генплан) с действующими изменениями от 23.10.2024г. №390. 

Генеральный план Урупского сельского поселения Успенского муниципального 

района Краснодарского края с утвержденными изменениями подготовлен на расчетный 

срок до 2043 г., что охватывает расчетный период разработки Схемы теплоснабжения. 

Строительство жилых и общественных зданий, в свою очередь, зависит от роста чис-

ленности населения поселения и состояния существующего жилищного фонда. 

Перспективная численность населения поселения к расчетному сроку генерального 

плана составит 1,980 тыс. человек.  

Жилая зона представлена территориями существующей застройки усадебного типа, 

а также новыми территориями, предназначенными для размещения проектируемого жи-

лищного фонда. В соответствии Генплана предусматривается поэтапное освоение террито-
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рий. Жилищное строительство на новых территориях предусмотрено только в а. Коноков-

ском в северо-западной части на свободных землях. Жилищное строительство на проекти-

руемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного 

типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,04 га до 0,5 га в северо-

западной части населенного пункта. 

Площадь нового жилищного строительства составит 4,5 тыс. м2. Общая площадь 

жилищного фонда на расчетный срок составит 51,1 тыс. м2. 

Централизованное теплоснабжение перспективных площадей не предусмотрено. 

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощно-

сти) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном 

элементе территориального деления на каждом этапе 

На территории Урупского сельского поселения Успенского муниципального района 

Краснодарского края организована система индивидуального теплоснабжения. 

Подключение существующей и перспективной индивидуальной застройки к сетям 

централизованного теплоснабжения не планируется. 

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощно-

сти) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каж-

дом этапе 

На территории Урупского сельского поселения Успенского муниципального района 

Краснодарского края организована система индивидуального теплоснабжения. 

Приростов потребления тепловой энергии объектами, расположенными в производ-

ственных зонах, не ожидается. 

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепло-

вой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия 

каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселе-

нию, городскому округу, городу федерального значения 

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки – это отношение тепловой нагрузки 

потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты 

потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчет-

ного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энер-

гии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу 

федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем 

теплоснабжения. 

Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки должна опреде-

ляться как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных 

к тепловым сетям системы теплоснабжения, на площадь зоны действия системы теплоснаб-

жения по формуле: 

 

где: 

 - суммарная тепловая нагрузка в зоне действия j-того источника тепловой 

энергии (системы теплоснабжения) в ретроспективный период, Гкал/ч; 

Fj,A - площадь зоны действия j-того источника тепловой энергии, установленной по 

конечным точкам тепловых сетей, обеспечивающих циркуляцию теплоносителя для пере-

дачи тепловой энергии от источника к потребителю, га; 

p

,

,

,

,  Гкал/ч/га,
j A

j A

j A

Q
q

F


p
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A - год разработки схемы теплоснабжения. 

Площадь зоны действия системы теплоснабжения по состоянию на год разработки 

схемы должна определяться по данным электронной модели системы теплоснабжения, как 

площадь (в гектарах), ограниченная контуром, построенным по конечным точкам подклю-

чения существующих объектов теплопотребления к тепловым сетям системы теплоснабже-

ния. 

Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки по поселению, го-

родскому округу, городу федерального значения должна определяться как частное от деле-

ния расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям всех 

систем теплоснабжения, действующих в поселении, городском округе, городе федераль-

ного значения, на площадь застроенной территории (по данным утвержденного генераль-

ного плана поселения, городского округа, города федерального значения). 

Перспективное изменение средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне 

действия j-той системы теплоснабжения должно вычисляться в соответствии с формулой: 

  

где: 

 - расчетная тепловая нагрузка потребителей в j-той системе теплоснабже-

ния, в A+1 период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч; 

Sj,A+1 - площадь зоны действия j-той системы теплоснабжения в A+1 период (на конец 

периода) актуализации схемы теплоснабжения, га. 

Площадь зоны действия j-той системы теплоснабжения (Sj,A+1) должна определяться 

средствами электронной модели системы теплоснабжения по границам перспективных зон 

действия систем теплоснабжения. 

На территории Урупского сельского поселения Успенского муниципального района 

Краснодарского края действует децентрализованная система теплоснабжения. Наружные 

тепловые сети отсутствуют. 

Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» 

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения 

и источников тепловой энергии 

2.1.1 Существующие зоны теплоснабжения 

На территории Урупского сельского поселения Успенского муниципального района 

Краснодарского края действует децентрализованная система теплоснабжения. 

Жилищный фонд на территории поселения представлен домами с приусадебными 

участками индивидуальными и 2-х квартирными. Жилые районы одноэтажной и двухэтаж-

ной застройки обеспечиваются тепловой энергией от индивидуальных газовых котлов. Об-

щая площадь жилого фонда Урупского сельского поселения Успенского района Краснодар-

ского края составляет порядка 43 тыс. м2. 

Также к зонам индивидуального теплоснабжения относятся котельные, которые 

обеспечивают тепловой энергией школу (МБОУ СОШ №9), дома культуры, администра-

цию Урупского сельского поселения Успенского района, Амбулаторию и детский сад №4, 

находящиеся на территории Урупского сельского поселения Успенского муниципального 

.сумм

, +1

, +1

, +1

,  Гкал/ч/га,

р
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j A
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Q
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района Краснодарского края. Перечень потребителей с индивидуальными источниками 

теплоснабжения приведен в таблице 1. 

Таблица 1 Сведения по объектам индивидуального теплоснабжения 

Наименование 

поселения 

Наименование 

населенного 

пункта в границах 

поселения 

Адрес абонента Наименование абонента Состав оборудования 

1 2 3 4 5 

Урупское сель-

ское поселение 

аул Урупский 
Улица Ленина, 

39А 
Амбулатория 

Электрокотел Warmos classic 

27, Насос Taifu WL 15/5 

аул Урупский 
Улица Шовге-

нова, 31 

Дом культуры и Адми-

нистрация 

Здание котельной отдельно 

стоящее. Тепловая сеть - 7м 

ст. 89мм 

Котел газовый 2 шт., Насос 

DAB CP 40/1900 T 

аул Урупский 
Улица Шовге-

нова, 36 

МБОУ Средняя обще-

образовательная школа 

№9 им. Отличника 

народного просвещения 

М.М. Тимова 

Котел ИШМА 100ES 4шт, 

(в работе находятся 2 котла) 

аул Урупский 
Улица Шовге-

нова, 27 
Детский сад №4  

Котел Baxi Luna DUO TEC 

MP 1,70 2 шт., Насос Rispa 

Leader C 32-12, Насос 

Grundfos UPS 32-60 180, 

Насос Millennium MPS 25-40 

180 

аул Коноковский 
Улица Ленина, 

16 
Дом культуры 

Котел газовый Артек КСГ-

40 А 2шт, Насос Rispa TOP 

B 32-6 2 шт, Насос Wester 

WCP 32-80G 

2.1.2 Перспективные зоны теплоснабжения 

Подключение существующей индивидуальной застройки к сетям централизован-

ного теплоснабжения не планируется. 

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источ-

ников тепловой энергии 

Одно-, двухэтажные индивидуальные жилые дома не присоединены к системам цен-

трализованного теплоснабжения. Теплоснабжение жилых зданий осуществляется посред-

ством применения индивидуальных газовых котлов. Основным видом топлива для индиви-

дуальной и малоэтажной жилой застройки является природный газ. Теплоснабжение бюд-

жетных объектов обеспечивается автономными источниками тепловой энергии, размещён-

ными как внутри отапливаемых зданий, так и в отдельно стоящих котельных. Перечень по-

требителей с индивидуальными источниками теплоснабжения приведен в таблице 1 насто-

ящего раздела. 

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой 

нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе 

работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 

На территории Урупского сельского поселения Успенского муниципального района 

Краснодарского края организована система индивидуального теплоснабжения. Сведения 

об установленных котлоагрегатах в зоне действия индивидуального теплоснабжения при-

ведены в таблице 1 настоящего раздела. Информация о тепловой нагрузке потребителей 

отсутствуют. Расчет тепловой мощности и тепловой нагрузки не приводится. 
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2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теп-

ловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энер-

гии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в гра-

ницах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских 

округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой 

нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федераль-

ного значения 

На территории Урупского сельского поселения Успенского муниципального района 

Краснодарского края организована система индивидуального теплоснабжения 

Зона действия существующих автономных источников тепловой энергии находится 

в границах Урупского сельского поселения Успенского муниципального района Красно-

дарского края. 

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методиче-

скими указаниями по разработке схем теплоснабжения 

В соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем теплоснабже-

ния», утвержденным приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212 (далее – Методи-

ческие указания), расчет радиуса эффективного теплоснабжения следует определить для 

каждой подключаемой новой зоны теплоснабжения как максимальное расстояние от новой 

зоны теплоснабжения до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабже-

ния, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопо-

требляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине уве-

личения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Если по результатам расчетов получено, что стоимость тепловой энергии в виде го-

рячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом 

присоединения тепловой мощности нового потребителя к тепловым сетям системы тепло-

снабжения больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляе-

мой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым 

сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к 

тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – нецелесообразно. 

В системе теплоснабжения расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, 

поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих: 

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде; 

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энер-

гии в горячей воде. 

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от 

единственного источника в системе теплоснабжения требуется вычислять как: 

, руб./Гкал, 

Где: 

 - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск теп-

ловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) 

на i -й расчетный период регулирования, тыс. руб.; 

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника 

тепловой энергии (мощности) i -м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал; 

кп,нп
Ti

кп
Ti

отэ
Тi =

отэ
НВВi

Qi

отэ
НВВi

Qi
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Удельную стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в 

горячей воде в системе теплоснабжения требуется вычислять как: 

, руб./Гкал, 

Где: 

- необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горя-

чей воды на i -й расчетный период регулирования, тыс. руб.; 

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей си-

стемы теплоснабжения н i -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал. 

Расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребите-

лям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать, как: 

, руб./Гкал. 

При подключении нового объекта заявителя в тепловой сети системы теплоснабже-

ния исполнителя расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой 

потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать, как: 

, руб./Гкал; 

- дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой 

энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой 

энергии (мощности) на i -й расчетный период регулирования, определяемая дополнитель-

ными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии 

(мощности) для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого 

к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.; 

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источ-

ника тепловой энергии (мощности) для теплоснабжения нового объекта заявителя, присо-

единяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i -й расчетный пе-

риод регулирования, тыс. Гкал. 

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой 

энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения определяемая дополнительными 

расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения 

теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теп-

лоснабжения исполнителя на i -й расчетный период регулирования, тыс. руб.; 

 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей 

системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, при-

соединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный пе-

риод регулирования, тыс. Гкал. 
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Расчету не подлежат следующие категории источников тепловой энергии: 

 Котельные, осуществляющие теплоснабжение 1-го потребителя; 

 Котельные, вырабатывающие тепловую энергию исключительно для соб-

ственного потребления; 

 Ведомственные котельные, не имеющие наружных тепловых сетей. 

На территории Урупского сельского поселения Успенского муниципального района 

Краснодарского края индивидуальное теплоснабжение общественно-деловой застройки 

осуществляется от автономных источников теплоснабжения. 

 

Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя» 

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготови-

тельных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляю-

щими установками потребителей 

На территории Урупского сельского поселения Успенского муниципального района 

Краснодарского края организована система индивидуального теплоснабжения. Наружные 

тепловые сети отсутствуют. 

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготови-

тельных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоно-

сителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

На территории Урупского сельского поселения Успенского муниципального района 

Краснодарского края организована система индивидуального теплоснабжения. Наружные 

тепловые сети отсутствуют. 

 

Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснаб-

жения поселения, городского округа, города федерального значения» 

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, го-

рода федерального значения 

На территории Урупского сельского поселения Успенского муниципального района 

Краснодарского края организована система индивидуального теплоснабжения. На перспек-

тиву развития не планируются мероприятия по строительству новых источников тепло-

снабжения и тепловых сетей. 

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселе-

ния, городского округа, города федерального значения 

На территории Урупского сельского поселения Успенского муниципального района 

Краснодарского края организована система индивидуального теплоснабжения. На перспек-

тиву развития не планируются мероприятия по строительству новых источников тепло-

снабжения и тепловых сетей. 
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Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» 

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, город-

ского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и 

(или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконстру-

ируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тариф-

ных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения 

Строительство новых источников тепловой энергии на расчетный срок схемы теп-

лоснабжения не планируется. 

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия 

источников тепловой энергии 

На перспективу развития централизованное теплоснабжение не предусмотрено. 

Перспективные площади строительных фондов не планируются к подключению к суще-

ствующим автономным источникам тепловой энергии. 

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источни-

ков тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснаб-

жения 

Мероприятия данной группы не предусмотрены. 

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных 

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выра-

ботки электрической и тепловой энергии, на территории Урупского сельского поселения 

Успенского муниципального района Краснодарского края отсутствуют.  

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источ-

ников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нор-

мативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невоз-

можно или экономически нецелесообразно 

Схемой теплоснабжения не планируются мероприятия по выводу из эксплуатации, 

консервации и демонтажу автономных источников тепловой энергии. 

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функцио-

нирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

Мероприятия по переоборудованию автономных котельных в источники тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и теп-

ловой энергии не предусмотрены. 

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зо-

нах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбиниро-

ванной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо 

по выводу их из эксплуатации 

На момент разработки Схемы на территории Урупского сельского поселения Успен-

ского муниципального района Краснодарского края действующих источников тепловой 

энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.  



16 

 

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепло-

вой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, ра-

ботающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения 

В системе отопления потребителей применяется температурный график 95/70 °C. На 

территории Урупского сельского поселения централизованное теплоснабжение отсут-

ствует. Совместная работа источников тепловой энергии на общую тепловую сеть не преду-

сматривается. 

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого ис-

точника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых 

мощностей 

На территории Урупского сельского поселения централизованное теплоснабжение 

отсутствует. Теплоснабжение жилых объектов осуществляется от индивидуальных газо-

вых котлов. Теплоснабжение бюджетных объектов обеспечивается автономными источ-

никами тепловой энергии, размещёнными как внутри отапливаемых зданий, так и в от-

дельно стоящих котельных. Наружные тепловые сети отсутствуют. 

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощ-

ности и перспективной тепловой нагрузки не приводятся. 

5.10  Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников теп-

ловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также мест-

ных видов топлива 

В течение периода с 2026 г. по 2043 год на территории Урупского сельского поселе-

ния Успенского муниципального района Краснодарского края не планируется вводить но-

вые источники тепловой энергии и (или) реконструировать существующий с использова-

нием возобновляемых источников энергии. 

Раздел 6 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модер-

низации тепловых сетей» 

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом рас-

полагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом рас-

полагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование суще-

ствующих резервов) 

Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых се-

тей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом распола-

гаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой 

тепловой мощности, в настоящей схеме теплоснабжения не предусмотрены. 

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых 

районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, 

комплексную или производственную застройку 

Децентрализованное теплоснабжение сохраняется на территории Урупского сель-

ского поселения Успенского муниципального района Краснодарского края.  

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку не ожидается. 
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6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность 

поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии 

при сохранении надежности теплоснабжения 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых су-

ществует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников 

тепловой энергии не планируется. 

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в 

том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации ко-

тельных по основаниям, указанным в подпункте 5.5 Раздела 5  

Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода 

котельной в пиковый режим работы или ликвидации не планируются. 

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей 

На территории Урупского сельского поселения Успенского муниципального района 

Краснодарского края организована система индивидуального теплоснабжения. Наружные 

тепловые сети отсутствуют. Мероприятия данной группы не предусмотрены. 

Раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые схемы го-

рячего водоснабжения» 

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (го-

рячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы го-

рячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство инди-

видуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей 

внутридомовых систем горячего водоснабжения 

Необходимость повышения надежности и снижения энергозатрат системами тепло-

снабжения предопределила закрепление в нормативных документах обязательность пере-

хода на закрытые схемы присоединения систем отопления и горячего водоснабжения к теп-

ловым сетям. 

В соответствии с требованиями ФЗ от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятым ФЗ «О водоснабжении и водо-

отведении» и вступившими в силу поправками к ФЗ «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 

07.12.2011: 

 с 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объек-

тов капитального строительства потребителей к централизованным откры-

тым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего 

водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды го-

рячего водоснабжения, не допускается; 

Актуальность Закона применительно к новому строительству очевидна. В этом слу-

чае закрытая система теплоснабжения позволяет избежать следующих недостатков откры-

той схемы:  

 повышенные расходы тепловой энергии на отопление и ГВС; 

 высокие удельные расходы топлива на производство тепловой энергии; 
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 повышенные затраты на эксплуатацию котельных и тепловых сетей; 

 повышенные затраты на химводоподготовку; 

 в случае открытой системы технологическая возможность поддержания тем-

пературного графика при переходных температурах с помощью подогревате-

лей отопления отсутствует и наличие излома (70ºС) для нужд ГВС приводит 

к «перетопам» в помещениях зданий; 

 существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теп-

лоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически 

соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети. 

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Уруп-

ского сельского поселения Успенского муниципального района Краснодарского края от-

сутствуют. Мероприятия не предусмотрены. 

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (го-

рячего водоснабжения) отдельных участков таких систем на закрытые системы горя-

чего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строи-

тельства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсут-

ствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения 

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Уруп-

ского сельского поселения Успенского муниципального района Краснодарского края от-

сутствуют. Мероприятия не предусмотрены. 

Раздел 8 «Перспективные топливные балансы» 

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по 

видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 

В качестве основного топлива на котлах, установленных в общественных зданиях 

Урупского сельского поселения Успенского муниципального района Краснодарского края 

используется природный газ и электричество. 

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные 

виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии 

Использование возобновляемых источников тепловой энергии на территории Уруп-

ского сельского поселения Успенского муниципального района Краснодарского края на 

перспективу не планируется. На территории Урупского сельского поселения Успенского 

муниципального района Краснодарского края в качестве основного топлива используется 

природный газ. 

8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в 

соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, ка-

менные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим парамет-

рам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для про-

изводства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения 

В качестве основного топлива на территории Урупского сельского поселения Успен-

ского муниципального района Краснодарского края на автономных источниках тепла ис-

пользуется природный газ и электричество. 

consultantplus://offline/ref=D323203B0917EB824D0645382FC991B903AB37BD6AB6298D87887CE846D3E8EB9DEF1BC96104C2F3F2504466R8H
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8.4 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по со-

вокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, 

городском округе 

Преобладающим видом топлива в Урупском сельском поселении Успенского муни-

ципального района Краснодарского края является природный газ. 

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского 

округа 

Приоритетным направлением развития топливного баланса систем теплоснабжения 

Урупского сельского поселения Успенского муниципального района Краснодарского края 

является максимизация использования природного газа в качестве основного топлива. 

 

Раздел 9  «Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое пе-

ревооружение и (или) модернизацию» 

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, рекон-

струкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой 

энергии на каждом этапе 

На территории Урупского сельского поселения Успенского муниципального района 

Краснодарского края организована система индивидуального теплоснабжения. Мероприя-

тия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модерниза-

ции источников тепловой энергии отсутствуют. 

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, рекон-

струкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насос-

ных станций и тепловых пунктов на каждом этапе 

На территории Урупского сельского поселения Успенского муниципального района 

Краснодарского края организована система индивидуального теплоснабжения. Наружные 

тепловые сети отсутствуют. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них отсутствуют. 

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техниче-

ское перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного 

графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом 

этапе 

Изменения температурного графика и гидравлического режима работы системы ин-

дивидуального теплоснабжения не предполагается. 

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой си-

стемы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы 

на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе 

Мероприятия не предусмотрены. 

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Уруп-

ского сельского поселения Успенского муниципального района Краснодарского края от-

сутствуют. 
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9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 

На территории Урупского сельского поселения Успенского муниципального района 

Краснодарского края организована система индивидуального теплоснабжения. Расчеты це-

новых (тарифных) последствий не приводятся. 

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструк-

цию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за 

базовый период и базовый период разработки 

Информация отсутствует. 

Раздел 10 «Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей орга-

низации (организациям)» 

10.1  Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организа-

циям) 

На территории Урупского сельского поселения Успенского муниципального района 

Краснодарского края организована система индивидуального теплоснабжения. Теплоснаб-

жающая организация в границах Урупского сельского поселения Успенского муниципаль-

ного района Краснодарского края отсутствует. 

10.2  Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

На территории Урупского сельского поселения Успенского муниципального района 

Краснодарского края организована система индивидуального теплоснабжения. Теплоснаб-

жающая организация в границах Урупского сельского поселения Успенского муниципаль-

ного района Краснодарского края отсутствует. Потребители с индивидуальными источни-

ками теплоснабжения представлены в таблице 1 Раздела 2. 

10.3  Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей 

организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации 

На территории Урупского сельского поселения Успенского муниципального района 

Краснодарского края организована система индивидуального теплоснабжения. Теплоснаб-

жающая организация в границах Урупского сельского поселения Успенского муниципаль-

ного района Краснодарского края отсутствует. 

Присвоение статуса единой теплоснабжающей организации возможно только в слу-

чае наличия централизованной системы теплоснабжения, где есть источники тепловой 

энергии и тепловые сети, обслуживающие несколько потребителей. В зоне индивидуаль-

ного теплоснабжения, условия для присвоения статуса ЕТО отсутствуют. 

10.4  Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присво-

ение статуса единой теплоснабжающей организации 

Теплоснабжающая организация в границах Урупского сельского поселения Успен-

ского муниципального района Краснодарского края отсутствует. Заявки теплоснабжающих 

организаций не подавались. 
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10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих органи-

заций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах 

поселения, городского округа, города федерального значения 

На территории Урупского сельского поселения Успенского муниципального района 

Краснодарского края организована система индивидуального теплоснабжения. Теплоснаб-

жающая организация в границах Урупского сельского поселения Успенского муниципаль-

ного района Краснодарского края отсутствует. Потребители с индивидуальными источни-

ками теплоснабжения представлены в таблице 1 Раздела 2. 

Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источни-

ками тепловой энергии» 

Мероприятия по распределению тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии схемой теплоснабжения не предусмотрены. 

Раздел 12  «Решения по бесхозяйным тепловым сетям» 

Централизованное теплоснабжение в Урупском сельском поселения Успенского му-

ниципального района Краснодарского края не осуществляется. Наружные тепловые сети 

отсутствуют. 

Раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения 

и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и про-

граммой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водо-

снабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального зна-

чения» 

13.1  Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) 

программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 

иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обес-

печения топливом источников тепловой энергии 

На территории Урупского сельского поселения Успенского муниципального района 

Краснодарского края в качестве основного топлива на автономных источниках теплоснаб-

жения используется природный газ и электричество. 

Описание решений по развитию системы газоснабжения в части обеспечения топли-

вом источников тепловой энергии Урупского сельского поселения Успенского муници-

пального района Краснодарского края (на основании утвержденной региональной про-

граммы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных орга-

низаций Краснодарского края» от 10.12.2018 №810 с изменениями от 23.12.2025 №887) не 

требуется, так как преобладающим видом топлива на действующих автономных источни-

ках теплоснабжения является природный газ, а строительство новых газовых котельных не 

планируется. 

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии 

Проблемы организации газоснабжения автономных источников тепловой энергии в 

Урупском сельском поселении Успенского муниципального района Краснодарского края 

не зафиксированы. 
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13.3 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (меж-

региональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, про-

мышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы 

с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой 

энергии и систем теплоснабжения 

Схемой теплоснабжения не предусматриваются мероприятия по строительству но-

вых источников тепла на природном газе. Предложения по корректировке утвержденной 

региональной программы отсутствуют.  

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы 

и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утвержде-

ния таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолирован-

ных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержден-

ных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и 

программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Феде-

рации, на территории которого расположена соответствующая технологически изоли-

рованная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, рекон-

струкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуа-

тации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому пе-

ревооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генериру-

ющей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входя-

щее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выра-

ботки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой 

мощности в схемах теплоснабжения 

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комби-

нированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируется. 

Корректировка Схемы и программы развития электроэнергетических систем России 

на 2025 - 2030 годы не требуется. 

13.5 Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с уве-

личением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функ-

ционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рас-

смотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических си-

стем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения 

объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам тех-

нико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых 

нагрузок 

Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбиниро-

ванной выработки электрической и тепловой энергии, не предусмотрено. 

13.6  Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы 

водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвер-

жденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии 

соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам тепло-

снабжения 

Мероприятия по развитию соответствующей системы водоснабжения в части, отно-

сящейся к системам теплоснабжения, Схемой водоснабжения и водоотведения не преду-

смотрены. 
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13.7  Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабже-

ния поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения со-

гласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии 

источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 

На данный момент предложения по корректировке утвержденной схемы водоснаб-

жения отсутствуют. 

Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, город-

ского округа, города федерального значения» 

В соответствии с п. 79 Требований к схемам теплоснабжения Раздел 14 должен со-

держать: 

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях; 

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций 

и котельных); 

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети; 

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности; 

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке; 

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отноше-

ние величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине 

выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города феде-

рального значения); 

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и теп-

ловой энергии); 

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам 

учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепло-

вых сетей (для каждой системы теплоснабжения); 

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных 

за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за от-

четный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной 

схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, го-

родского округа, города федерального значения); 

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепло-

вой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности ис-

точников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз измене-

ния при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для по-

селения, городского округа, города федерального значения); 
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о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодатель-

ства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, ан-

тимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской 

Федерации о естественных монополиях. 

Данные сведения сгруппированы и рассчитаны в соответствии с требованиями Ме-

тодических указаний по разработке схем теплоснабжения (утверждены приказом 

Минэнерго РФ от 05.03.2019 г. №112). 

На территории Урупского сельского поселения Успенского муниципального района 

Краснодарского края организована система индивидуального теплоснабжения. Наружные 

тепловые сети отсутствуют. Строительство сетей теплоснабжения не предусмотрено. 

Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия 

На территории Урупского сельского поселения Успенского муниципального района 

Краснодарского края организована система индивидуального теплоснабжения. Теплоснаб-

жающая организация отсутствует. 


